PTANO DI LOTTIZZAZIONE

TAV. Art. 148 NTA (Variante R.U. approvata)
Area UMI S.D. 4G

8A "Nuova edificazione residenziale

nella parte Sud di Pievescola"

Comune: CASOLE D'ELSA

Elaborato: SCHEMA RETE ENEL ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
- Planimetria generale
- Particolari impianti
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